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放送室
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便所

タタミ

玄関

教材室 機械室 電気室

遊戯室
ホール

保育室1
大め

保育室2
かえる

保育室3
わに

保育室4
くじゃく

保育室5
くじら

便所

小め
乳児室

1F

GHP-1-4

GHP-1-1

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

GHP-1-2 GHP-1-3 GHP-1-4

導入前：SGP-BUH112J1

導入後：S-G112FES2 導入後：S-G112FES2

導入前：SGP-BUH112J1

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

GHP-3-1 GHP-3-2 GHP-3-3

導入前：SGP-BUH56J1 導入前：SGP-BUH56J1

導入後：S-G56FES2 導入後：S-G56FES2

GHP-2-1

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

GHP-2-2 GHP-2-3 GHP-2-4 GHP-2-5 GHP-2-6

GHP-3-1

GHP-2-1GHP-2-2GHP-2-3

GHP-2-4GHP-2-5GHP-2-6

GHP-1-1 GHP-1-2 GHP-1-3

GHP-3-2 GHP-3-3



女子便所

湯沸室

廊下

事務室休憩室

2F

文庫

フェンス施工部分

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

GHP-3-5 GHP-3-6

導入前：SGP-BUH45J1

導入後：S-G45FES2

導入前：SGP-BUH90J1

導入後：S-G90FES2

GHP-3-4

GHP-3-5

GHP-3-4 GHP-3-6

GHP-3GHP-2

GHP-1

GHP-1 GHP-2 GHP-3

導入前：SGP-H450J1G 導入前：SGP-H450J1G導入前：SGP-H560J1G

導入後：U-GH450U1DRJ 導入後：U-GH560U1DRJ 導入後：U-GH450U1DRJ




